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NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
267 Kosken TI palvelukeskus, Lampitie 8

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 267 STM 1352
Nitriitti, NO2 * mg/l <0,007 «0,50 (a)
Mangaani, Mn * Mg/l <1 «50 (b)
Rauta, Fe * Mg/l <2 «200 (b)
Koliformiset bakteerit * pmy/100 ml 0 <1 (b)
Escherichia coli * pmy/100 ml 0 <1 (a)
Heterotrof. pesakeluku 22°C * pmy/mi 1

pH (25 °C) * 7.2 «9,5, »6,5 (b)
Sahkonjohtavuus (25 °C) * pS/em 160 «2500 (b)
Sameus * FNU <0,1

Vari mg/l Pt 1

Haju Hajuton

Maku Mauton

Merkinttjen selityksia: P = madritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerin asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=ndytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet tayttivat Sosiaali- ja terveysministerién asetuksen 1352/2015
laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Laura Lehtniemi
ymparistoinsindori
(02) 274 0201

TIEDOKSI
Sdhkopostina
Liedon kaupunki/Ympaéristoterveydenhuolto

Tutkimustodistus patee vain tutkitulle ja toimitetulle néytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausep&dvarmuustiedot ovat litteelld. Akkreditointi el koske ndytteenottoa.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Nitriitti, NO2 * SFS-EN ISO 13395:1997 (TL27)
Mangaani, Mn * SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Rauta, Fe * SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

Koliformiset bakteerit *

Escherichia coli *

Heterotrof. pesakeluku 22°C *
pH (25 °C)*

Sahkdnjohtavuus (25 °C) *

Sameus *
Vari *
Haju
Maku

SFS 3016:2011 (TL27)

SFS 3016:2011 (TL27)
SFS-EN IS0 6222:1999 (TL27)
SFS 3021:1979 (TL27)
SFS-EN 27888:1994 (TL27)

SFS-EN ISO 7027:2016, osa 1 (TL27)

SFS-EN ISO 7887, Menetelma C:2012 (TL27)
Haju (TL27)
Maku (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus

Tutkimuslaitoksen nimi

TL27

Lounais-Suomen vesi- ja ymparistotutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Nitriitti, NO2 * 2023/267 Méaaritysrajan alitus 10.1.2023
Mangaani, Mn * 2023/267 Ma&aritysrajan alitus 11.1.2023
Rauta, Fe * 2023/267 Maaritysrajan alitus 11.1.2023
Koliformiset bakteerit * 2023/267 Maaritysrajan alitus 9.1.2023
Escherichia coli * 2023/267 Maaritysrajan alitus 9.1.2023
Heterotrof. pesékeluku 22°C * 2023/267 Toimitetaan pyydettéessa 9.1.2023
pH (25 °C) * 2023/267  +0,2 yks. 10.1.2023
Sahkénjohtavuus (25 °C) * 2023/267 +3% 10.1.2023
Sameus * 2023/267 Maaritysrajan alitus 10.1.2023
Vari * 2023/267 1 mg/l Pt 10.1.2023
Haju 2023/267 13.1.2023
Maku 2023/267 13.1.2023

Tutkimustodistus patee vain tutkitulle ja toimitetulle néytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielfetty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepavarmuustiedot ovat litteella. Akkreditointi ei koske néytteenottoa.



