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NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
8266 Hevonlinnan ottamo raakavesi

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 8266 STM 1352
Nitraatti, NO3 * mg/l 2,0 «50 (a)
Nitriitti, NO2 * mg/l <0,007 «0,50 (a)
Ammonium, NH4 * mg/l 0,006 «0,50 (b)
Mangaani, Mn * ug/l 28 «50 (b)
Rauta, Fe * pg/l 35 «200 (b)
Koliformiset bakteerit * pmy/100 ml 0 <1 (b)
Escherichia coli * pmy/100 ml 0 <1 (a)
Heterotrof. pesakeluku 22°C * pmy/ml 1

pH (25 °C) * 7.2 «9,5, »6,5 (b)
Sahkoénjohtavuus (25 °C) * puS/cm 150 «2500 (b)
Sameus * FNU 0,1

Alkaliteetti * mmol/l 1,0

bikarbonaatti (HCO3) mg/l 62

Kokonaiskovuus * mmol/l 0,58

kokonaiskovuus * °dH 3,2

Kalsiumkovuus * mmol/| 0,30

Magnesiumkovuus * mmol/l 0,27

Liuennut happi * mg/l 4,1

Merkintdjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=naytteenottajan havainto.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Nitraatti, NO3 * SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka (TL27)

Nitriitti, NO2 * SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka (TL27)

Ammonium, NH4 * Sis.men fluorometrinen CFA-tekniikka (TL27)

Mangaani, Mn * SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

Rauta, Fe * SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

Koliformiset bakteerit * SFS 3016:2011 (TL27)

Escherichia coli * SFS 3016:2011 (TL27)

Heterotrof. pesakeluku 22°C * SFS-EN ISO 6222:1999 (TL27)

pH (25 °C) * SFS 3021:1979 (TL27)

Séhkodnjohtavuus (25 °C) * SFS-EN 27888:1994 (TL27)

Sameus * SFS-EN ISO 7027:2016, osa 1 (TL27)

Alkaliteetti * Standard Methods... 24th ed. method 2320 (TL27)

Kokonaiskovuus * Sis.men. SFS-EN ISO 11885:2009/SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016 (TL27)
Kalsiumkovuus * Sis.men. perustuu SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

Magnesiumkovuus * Sis.men. perustuu SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

Liuennut happi * Sis. men. perust. kumottu SFS 3040:1990 ja SFS-EN 25813:1993 (TL27)
TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ymparistotutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Nitraatti, NO3 * 2025/8266 +10% 28.5.2025
Nitriitti, NO2 * 2025/8266  Maaritysrajan alitus 28.5.2025
Ammonium, NH4 * 2025/8266  +0,004 mgl/l 28.5.2025
Mangaani, Mn * 2025/8266 +15% 4.6.2025
Rauta, Fe * 2025/8266 +15% 4.6.2025
Koliformiset bakteerit * 2025/8266  Maaritysrajan alitus 27.5.2025
Escherichia coli * 2025/8266  Maaritysrajan alitus 27.5.2025
Heterotrof. pesakeluku 22°C * 2025/8266  Toimitetaan pyydettdessa 27.5.2025
pH (25 °C) * 2025/8266  +0,2 yks. 27.5.2025
Sahkoénjohtavuus (25 °C) * 2025/8266  +3% 27.5.2025
Sameus * 2025/8266  +0,1 FNU 27.5.2025
Alkaliteetti * 2025/8266 5% 27.5.2025
Kokonaiskovuus * 2025/8266 +10% 5.6.2025

Tutkimustodistus pétee vain tutkitulle ja toimitetulle néytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on Kielletty.
Akkreditointi ei koske néytteenottoa.
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MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliselté sivulta)

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Kalsiumkovuus * 2025/8266 +10% 4.6.2025
Magnesiumkovuus * 2025/8266 +£10% 4.6.2025
Liuennut happi * 2025/8266 +10% 28.5.2025

Tutkimustodistus pétee vain tutkitulle ja toimitetulle néytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on Kielletty.
Akkreditointi ei koske néytteenottoa.



